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1 Allgemeines 

 

Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch. 
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch in der Nähe der Anlage auf. 

1.1 Geltungsbereich der Anleitung 

Diese Anleitung beschreibt die Montage der Halteplatte DN 25 / DN 32 an die Heizkreise.  
Die Halteplatte DN 25 kann nur an den Heizkreis DN 25 montiert werden.  
Die Halteplatte DN 32 kann nur an den Heizkreis DN 32 montiert werden. 

2 Montage des Heizkreises auf der Halteplatte 

 DN 25 DN 32 

 

Alle Angaben in mm 
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2.1 Montage der Halteplatte 

Montieren Sie die Halteplatte an den Heizkreis durch flachdichtendes Verschrauben  
der Überwurfmuttern an die Außengewinde des Heizkreises. 
 

Halteplatte DN 25 

 
 

Halteplatte DN 32 

 
  



 
 
3 Komplettmontage  

2018/12 993x25-mub-de – V01 5 

2.2 Montage des Wandhaltersets 

Das Wandhalterset ist für die Wandmontage zwingend notwendig. Es ist jedoch nicht  
im Lieferumfang der Halteplatte enthalten und muss daher separat bestellt werden 
(Artikelnummer 34722). 
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Montage des Heizkreises auf der Halteplatte mit Übergangsverschraubungen: 

 

 

  

Vorlauf 

Vorlauf Rücklauf 

Wärmeerzeuger 

Verbraucherkreis 

Rücklauf 
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