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Montage- und Bedienungsanleitung 

Zubehörset FriwaMicro 

3x Kugelhahn DN 15 

 

 

Installation and Operation Instructions 

Accesory set FriwaMicro 

3x ball valve DN 15 

 

 

Notice de montage et d'utilisation 

Kit d'accessoires FriwaMicro 

3x vanne à sphère DN 15 
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Montieren Sie die Kugelhähne gemäß obenstehender Abbildung. 

Mount the ball valves as shown in the image above. 

Montez les vannes à sphère à la station selon la figure ci-dessus. 
 

HINWEIS / NOTICE / AVIS 
Im Kaltwasserzulauf darf sich zwischen dem Modul und einem Sicherheitsventil keine 
Absperrarmatur befinden. 

In the cold water inlet, there must be no shut-off valve between the module and a pressure 
relief valve. 

Dans l’entrée d’eau froide, pas de vanne d’arrêt doit être entre le module et une soupape de 
sécurité. 

 


